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VÄIKEHANKE LÄHTEÜLESANNE 

 

Hankija: Raasiku Vallavalitsus  

Väikehanke nimetus: „Raasiku vallamaja koosolekute ruumi remont ”. 

Pakkumuste esitamine: Lisa 1 vormil digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile  

hanked@raasiku.ee hiljemalt 28.03.2022 kell 10:00. 

 

1. ÜLDOSA 

1.1 Remonttööde eesmärk 

1.1.1 Eesmärgiks on Raasiku vallamajas esimese korruse nõustamis/koosoleku ruumi remont. 

Olemasoleva ruumi ulatuses tuleb remonttöid teostada selliselt, et ruumis vahetatakse välja 

ripplagi ja valgustid ning 2 siseust, paigaldada uus elektrijuhtmestik, pistikupesad ning lülitid 

koos uue nõuetekohase elektrikilbi koostamisega. Lisaks tuleb ruumis eemaldada üks 

vahesein, katta põrand avalikku ruumi sobiva parketiga ning viimistleda seinad. Ruumi 

signalisatsiooni ja suitsuandurite võib vajadusel ümber tõsta, eelnevalt Tellija 

nõrkvoolusüsteemi haldajaga kooskõlastatult. Tööde üleandmise vastuvõtmise aktile peab 

tööde nõuetele vastavuse kinnituse andma nõrkvoolusüsteemi haldaja (valla lepingupartner) 

ja valla esindaja. Tööd on kirjeldatud täpsemalt punktis 1.4. 

1.1.2 Töövõtja peab pakkumise koostamisel ja esitamisel olema lähtunud sellest, et hanke 

alusdokumentides esitatud informatsioon on ligikaudne, kuna Tellija käsutuses ei ole 

detailset  informatsiooni. Pakkuja peab hankija eesmärgi täitmiseks välja töötama oma 

lahendused sh on kohustus pakkumise tegemiseks tutvuda olukorraga kohapeal sh vajadusel 

üle mõõdistada. 

1.1.3 Pakkumine peab sisaldama remonttööde teostamist vastavalt kooskõlastatud lahendustele. 

1.1.4 Töövõtja võib vajadusel kasutada alltöövõtjaid. 

1.1.5 Objekti andmed:  

Remonditav ruum asub hoones aadressil: Raasiku vald, Aruküla alevik, Tallinna mnt 24.  

1.1.6 Töövõtja peab arvestama, et tehniline kirjeldus ja selle lisad moodustavad kogu Tellija poolt 

üleantava dokumentatsiooni. Kõik vajalikud uuringud, mõõtmised, kooskõlastused, load  

mida on tarvis Töö teostamiseks ja eesmärgi saavutamiseks, korraldab Töövõtja ning 

vastavad kulud peavad olema arvestatud pakkumuse maksumuses. Kõik värvid, toonid tuleb 

eelnevalt kooskõlastada Tellijaga. 
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1.2 Remonttööde üldnõuded 

1.2.1 Töövõtja peab arvestama ehituse ja eritööde valdkonna õigusakte ja  nõudeid;  tervisekaitse- 

tuletõrje- ja töökaitse norme ning eeskirjasid, head ehitustava ja tellija poolset remonttööde 

hankimise eesmärki. 

1.2.2 Töövõtja peab pakkumise esitamiseks tutvuma olemasoleva olukorraga  kohapeal.  

1.2.3 Hankes väljatoodud tööde- ja materjalide mahud on ligikaudsed ja vajavad pakkumist tehes 

täpselt välja arvutamist. 

1.2.4 Ehituskvaliteet, sealhulgas materjalide kvaliteet, peab vastama Eestis kehtivatele nõuetele ja 

nende puudumisel RYL-is (ehitustööde üldised kvaliteedinõuded) ettenähtud nõuetele. 

1.2.5 Tööde teostamisel töötava vallamaja ja rahvamaja tingimustes peab töövõtja pöörama erilist 

tähelepanu ohutusele. 

1.2.6 Töövõtja annab tehtud töödele, sealhulgas alltöövõtjate tehtud töödele, vähemalt kaheaastase 

garantiiaja. 

1.2.7 Töövõtja ei saa tuua ettekäändeks käesoleva lähteülesande puudulikkust, et õigustada 

täielikult või osaliselt lahendamata või puudulikult lahendatud küsimusi, millised parima 

tulemuse saavutamiseks ja professionaalsusest lähtudes, oleksid pidanud olema lahendatud. 

 

1.3 Olemasolev olukord ruumides 
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1.4 Teostatavad tööd: 

1.4.1 Ruumi ettevalmistus (vaheseina lammutustööd, eemaldamisele kuuluva põrandakatte 

eemaldamine, ehitusprahi utiliseerimine).  

1.4.2 Kahe siseukse demontaaž, utiliseerimine,  uute paigaldus, viimistlemine. Uued uksed: 

üks uks peab olema heli- ja tulekindel, teine uks helikindel (Rw 30dB ja EI30 või 

samaväärsed). Mõlemad uksed peavad olema varustatud luku- ja lingikomplektidega 

heleda viimistlusega tammespoon. Ukse värvitoon kooskõlastada eelnevalt Tellijaga.   

1.4.3 Olemasoleva seinkattematerjali eemaldamine (seinex), seinte pahteldus- ja 

parandustööd. Seinte värvimine tellija poolt antud toonis (hele toon ca 72 m²).  

1.4.4 Olemasoleva ripplae demontaaž, utiliseerimine, uue ripplae paigaldus (samaväärsed 

paneelid nagu laest tehtud pildil „uus ripplagi koos süvistatud valgustusega“ kujutatud 

ca 31 m²).  
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1.4.5 Olemasolevate valgustite eemaldamine. Valgustid asendada uute töökoha nõuetele 

vastavatega, sarnaselt/analoogselt alloleval pildil kujutatuga (LED). Valgustite arv ja 

võimsus peavad olema vastavuses kontoritöö valgustusnõudega. 

1.4.6 Olemasoleva elektrikilbi asendamine uuega, võimalusel sobivamasse asukohta 

paigaldamine (sh ruumi elektriskeemi koostamine ja kappi paigaldamine).  

 

Pilt „uus ripplagi koos süvistatud valgustusega“ 

 

 

1.4.7 Osaline (ca 5 m²) põranda betoneerimine, et kogu põrand oleks ühes tasapinnas (sh 

lammutatud seina alus). Sealjuures tuleb eemaldada olemasoleva kiviparketi lahtised 

plaadid ja eemaldatav põrandakate ning tasandada kogu põrand ühtlaseks (sh kivide 

eemaldamisest tekkivad süvised) tasandusbetooniga.  

1.4.8 Tasandatud põrandapinnale uue põrandakatte paigaldamine. Kogu põrandapinnale 

paigaldada avalikku ruumi sobiv naturaalparkett koos alusvaibaga. Parketi toon 

kooskõlastada eelnevalt Tellijaga. 

1.4.9 Aknapalede ja akende vaheliste osade viimistlemine pahtliga ja värvimine (olemasoleva 

viimistluse värskendamine). 



 

5 
 

1.4.10 Välisseinas oleva ventilatsiooniava korrastamine nõuetega vastavaks sh olemasoleva 

ventilatsiooniava katte asendamine nõuetekohasega. 

1.4.11 Uued elektri ja sidekaablid paigaldada kogu ruumi ulatuses akna alla karbikusse, nii et 

kogu seina ulatuses oleks 3 komplekti tugev-, nõrk ja USB pistikuid. Ühe komplekti 

suurus peab olema vähemalt 6 tugevvoolu el.pistikut, 4 sidekaabli pistikut ja 2 USB 

ühildamise võimalust. 

Pistikukomplektid (3tk) tuleb paigaldada aknaaluse seina mõlemasse otsa üks ja keskele 

üks). Lisaks tuua ruumi keskele põrandale (põrandakatte alt) side ja el kaablid, mis 

võimaldaks tekitada hiljem koosolekute lauale samuti sarnase ühildamisvõimaluse 

(nagu seinal). Täpne asukoht kooskõlastada Tellijaga tööde käigus. 

1.4.12 Paigaldada uued põrandaliistud, mis sobituvad uue paigaldatava põrandaga ja mis on 

vähemalt 6cm kõrgused (eelnevalt tellijaga kooskõlastades). Ei sobi plastikliistud. 

1.4.13 Radiaatorid puhastada ja värvida üle sobiva värviga. 

1.4.14 Kõik kasutatavad värvid peavad olema poolmatid, puhastamiskindlad. Värvitoonid 

eelnevalt kokku leppida Tellijaga. 

1.4.15 Hinnapakkumise esitamisel tuleb arvestada ka ettetulevate töödega, mida ei ole  

hankedokumentides kirjas, kuid millega pakkuja oleks pidanud arvestama hankija poolt 

oodatava tulemuse saavutamiseks. 

1.4.16 Tööde teostamisel tuleb tagada puhtus ja ohutus. 

1.4.17 Ruumi vabastamine mööblist ei kuulu hanke koosseisu. Vajalik vee ja elektrivarustatus  

on tagatud Tellija poolt. 

 

1.5 Pakkumuse esitamise juhis 

1.5.1 Hankija palub esitada pakkumuse vastavalt Lisas 2 toodule, sh tuleb märkuste lahtrisse 

märkida olulisemad kasutatavad materjalid ja tooted. 

 

1.6 Nõuded pakkujale: 

Pakkuja peab olema objektiga eelnevalt tutvunud, milleks annab oma allkirja enne tutvumise 

alustamist Tellija poolt esitatud registreerimislehele. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete 

seaduse § 95 lõikes 1 ega lõikes 4 sätestatud kõrvaldamise aluseid. Pakkuja peab olema 

eelnevalt teostanud hangitavate töödega sarnaseid töid. Pakkumuse raames esitada vähemalt 

kahe sarnases mahus remonttöö läbiviimise andmed. 
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1.7 Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on madalaim hind ja pakkumuse vastavus 

hanke tingimustele. Tellijal on õigus põhjendatult tunnistada parimaks mitte kõige madalama 

hinnaga pakkumist. Samuti peab põhjendamatult madala pakkumuse tegija esitama täiendavat 

informatsiooni pakkumuse kalkulatsiooni kohta. 

 

1.8    Pakkumuse esitamise viis ja tähtaeg:  

Pakkumus esitada Lisa 1 vormil digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile  

hanked@raasiku.ee hiljemalt 28.03.2022 kell 10:00. 

Lisainfo ja objektivaatluse kokkulepped leppida kokku e-postil hanked@raasiku.ee 

 

1.9    Küsimused pakkujatele ja läbirääkimised:  

Hankijal on õigus esitada pakkujatele küsimusi ning paluda pakkujatel täpsustada pakkumuste 

andmeid. Kui pakkuja jätab hankija küsimusele vastamata või ei vasta sisuliselt, siis on hankijal 

õigus pakkuja hankemenetlusest kõrvaldada ning menetluses pakkuja pakkumist mitte 

arvestada. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi pakkumuse hinna ja sisu osas ning 

anda kõigile pakkujatele võrdselt võimaluse esitata uus täpsustatud pakkumus hankija 

nimetatud tingimuste osas hankija määratud tähtajaks.  

*Hankija ei avalda pakkujatele teiste pakkujate pakkumuste sisu ega kuluridade maksumust. 

Pärast hankemenetluse tulemuste kinnitamist edastab hankija kõigile pakkujatele info 

hankemenetluse tulemuse kohta (nt eduka pakkuja nimi ja edukaks tunnistamise põhjendus, sh 

eduka pakkumuse koondhind). 

 

1.10 Hankemenetluse tulemustest teavitamine: hankija teavitab hankemenetluse tulemustest 

kõiki pakkumuse esitanud pakkujaid e-kirja teel kuni 7 tööpäeva jooksul pakkumiste avamisest. 

 

1.11 Hankelepingu sõlmimine ja tingimused:  

Hankija ei ole kohustatud ühegi pakkujaga hankelepingut sõlmima, kui pakkumused ületavad 

planeeritud eelarvet. Pakkumuse sobivusel sõlmitava lepingu põhilised tingimused: 

• Hankija ei tee ettemaksu. 

• Tööde eest tasumine toimub kuni kahes osas peale tööde üleandmist üleandmis- 

         vastuvõtmise akti alusel. 

mailto:hanked@raasiku.ee
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• Allkirjastatud akti alusel koostatud arve esitatakse Raasiku Vallavalitsusele  

         e-arvena. 

• Arve tasumise tähtaeg on 10 kalendripäeva arve esitamisest. 

• Teostatavate tööde lõpptähtaeg on 50 kalendripäeva lepingu sõlmimisest  

• Teostatud töödele kehtib garantii 24 kuud, mis hakkab kehtima peale tööde 

lõpliku üleandmis-vastuvõtmise akti allakirjutamisest mõlema poole poolt. 

 


